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 Schrank rechts 

Zähler Gastro 

750038-2001076 

UV6* 
Foyer 

Licht 

Steckdosen 

1 x CEE 3x16A 

BMZ 

UV3 
Küche 

7 x CEE 3x16A 

1 x CEE 3x32A 

Dunstabzug 

Kühlung 

Übersicht der 

Verteilungen 

80A 

F4 

F5 

F6 

63A 

F1 

F2 

F3 

63A 

F7 

F8 

F9 

125A 

F10 

F11 

F12 

*16A 

F28 

F29 

F30 

16A 

F31 

F32 

F33 

Zähler Halle 

750039-5004542 

N
o

tb
e

le
u

ch
tu

n
g 

UV = Unterverteilung 

SK = Steckdosenkombi 

  * = Spannungsüberwachung für Notbeleuchtung 
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100A 

F37 

F38 

F39 

63A 

F43 

F44 

F45 

50A 

F49 

F50 

F51 

20A 

F40 

F41 

F42 

50A 

F46 

F47 

F48 

80A 

F52 

F53 

F54 

Bühnen- 
technik 

UV4 
Stuhllager/Bühne 

50A 

F31 

F32 

F33 

63A 

F34 

F35 

F36 

35A 

F37 

F38 

F39 

16A 

F1 

bis 

F12 

Schrank links 

UV2 
Keller 

50A 

F26 

F27 

F28 

SK4.1 
Bühne 

4 x 16A 

1xCEE 3x16A 

1xCEE 3x32A 

UV5* 
Katakomben 

32A 

F41 

F42 

F43 

32A 

F44 

F45 

F46 

20A 

F31 

F32 

F33 

UV7*  
großer Saal 

Licht 

Steckdosen 

3 x CEE 3x16A 

Abluft Buffet 

 

SK2 
Außen 

2 x 16A 
1xCEE 3x16A 

1xCEE 3x32A 

Lüftung 
Gastronomie 

 

UV10 
Bürgersaal 

1 x CEE 3x16A 

LAN, Beamer 

Leinwand 

ab- und Zuluft 

UV11 
Regieraum 

PA Anlage 

TK Anlage 

Router 

LAN Switche 

CEE 3x16A 
Außen 

Heizung 1 

Heizung 2 

Abluft Saal 

Zuluft Saal 

UV9 
Heizung 

UV8* 

Gastronomie 

1 x CEE 3x16A 
PA Anlage 

Beamer 

Kühlung 

CEE 3x63A 
Außen 
ohne FI 

 63A 

F29 

F30 

F31 

 

SK4.2 
Heizungskeller 

2 x 16A 

1xCEE 3x16A 

1xCEE 3x32A 

 

SK1 
Putzmittel 

2 x 16A 

1xCEE 3x16A 

1xCEE 3x32A 

V1*Hauptverteilung / Hausanschluss 

160A 

F04 

F05 

F06 

160A 

F01 

F02 

F03 

SK4.3 
Heizungskeller 

2 x 16A 
1xCEE 3x16A 

CEE 3x63A 
Bühne 
mit FI 


